FScada PI实时库使用手册

检查通讯机器已经安装PI SDK软件包,PI数据库能正常连接
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变量查找功能正常
[image: image3.png]@ o o x
swze | spervl seeol

PIESE0: x>
[sisserver K
RO I
[ #5O

Day#P100
Day#P1000
Day#P1001
Day#P1002
Day#P1003
Day#P1004
Day#P1005
Day#P1006
Day#P1007
Day#P1008
Day#P1009
Day#P101

Day#P1010
Day#P1011

i TiEE: 5195 |S4E 100 %





[image: image4.png]@ tmasE

o
e Teast & T miEg

SiSServer DavP1000 045388 17Feb2020 144703
SiSSenver Day#P1001 043837 17Feb-2020 14:47.03
SISSewver Day#P1002 043837 17-Feb-2020 14:47:03
SISServer Day#P1003 043837 17-Feb-2020 14:47:03
SiSSenver Day#P1004 043837 17-Feb-2020 14:47:03




数据正常
运行x86版本FScada 组态环境
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打开PI驱动
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添加通讯连接
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测试通讯连接
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从PI中导入需要的点到组态中
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选择好点 按”确定”
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完成导入
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可以根据需要修改数据类型和量程、单位信息，保存项目
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启动运行环境
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如果账号具有写入权限，组态可以对变量进行写入操作
历史库配置
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如果已经配置了PI驱动，历史库配置必须配置为只读模式，这样就只执行查询操作，不会进行历史写入，如果没有配置PI驱动，才可以配置写入模式。
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说明：

1）1个FScada项目只能配置1个PI驱动进行采集，多个PI数据库需要采集的话可以运行多个FScada项目。

2）1个驱动只能配置1个PI通讯组。

PI历史归档写入配置不能和PI驱动同时在1个组态项目运行，可以分开运行。

PI驱动优先使用事件模式采集数据（刷新间隔设置为0），如果事件模式无法工作就设置500~1000ms的刷新间隔执行定时更新（事件模式下可以轻松实现数十万点的实时更新，定时刷新每1万点更新大概200ms）。
FScada的PI驱动采用的是PI API读取，使用SDK获取变量信息，因此API如果无法运行则驱动无法正常使用。
FScada的PI历史库接口使用的PI API进行写入，使用SDK进行变量信息读取和历史数据读取，因此API和SDK接口都能运行才可以正常使用。
WTGateway的PI驱动可以在一个项目内支持多个PI连接，同时可以支持API或者SDK模式。
